GRUNDMANN [1][=]

Hinweise fur den Verarbeiter bei Verwendung von GEOS Garnituren
in Verbindung mit Verschlusssystemen nach EN 179 oder EN 1125.

Es dlirfen nur Dricker gepruft nach DIN 18273, d.h. mit Vkt. 9 mm (= FH Ausfihrung) verwendet
werden. Angesetzte Driickerstifte, z.B. 246/D8,5/N9 zur Driickergarnitur mit Vkt. 8,56 mm nach ONORM
B 3859, durfen derzeit nicht verwendet werden, da es noch keine Mdglichkeit zur Prifung solcher
Systeme in Osterreich gibt. Es kann daher nur auf EN-DIN Prifzeugnisse zurtickgegriffen werden.

Die Driicker miissen mit dem Ende zumTurblatt zeigen um Verletzungen zu vermeiden.
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Driicker gepriift nach ONORM EN 179 kénnen auch anTiren mit Verschlusssystemen
nach EN 1125 an der Aul3enseite eingesetzt werden.

GEOS-Objektbeschlage konnen auf Basis der bisher vorliegenden
Prifungen derzeit mit BKS, BMH und KABA Schléssern kombiniert
[ (- =l Wil werden. Die DO Nummern der GEOS Beschlage sind
DIN 18273 DIN 18273 » DO 20.26.01 fiir Blatttiiren (= Holztiiren), d.h. fiir Rundrosetten und
Fs FS . =
Schilderbeschlage
» DO 20.26.02 fiir Rohrrahmentiiren, d.h. fiir Ovalrosettenbeschlage

DO 20.26.01 DO 20.26.02
Farbe: griin Farbe: blau

Nachstehend die Do Nummern der Schldsser:

BKS: EU Konformitatszertifikat Nr. 0432-BPR-0003
Prifkennzeichnung DO 5.0/ DO 5.1/ DO 9.1/ DO 9.2/ DO 9.6

BMH: EU Konformitatszertifikat Nr. 0432-BPR-000041
Prifkennzeichnung DO 5.3/ DO 6.16/ DO 6.8/ DO 9.2

KABA: Schlosser entsprechend EG Konformitatszertifikat 0432-BPR-0061 und 0432-BPR-0062
Kabamatic lock Serie 128 und Kabamatic elolegic lock Serie 128 , Kaba lock Serie 127,

Kaba Schlésser 130, 131, 132,

Priifkennzeichnung DO 6.17 (gilt fir alle Typen)

DORMA: Notausgangsverschliisse DORMA SVP, EU Konformitatszertifikat Nr.
0432-BPR-0005, DO 6.71

Kombinationen mit anderen Schldssern sind derzeit nicht geprift und daher nicht normgerecht.

VARIANTE B:
mit Wechselschlossstift :ﬂ U
Art.Nr. 241V &=

AUSSEN

Aus Stabilitatsgriinden ist an Stehflligen die Verwendung
von Wechselspreizstiften Art.248 nicht zulassig, sondern es
dirfen nur Wechselstifte 241V mit 9 Vkt. und Blindrosetten
verwendet werden.

7T _25-32
-

FH-Schlosser, Schlosser fur Fluchttliren
nach EN 179 und EN 1125

normale Schlossnuss
Turblatt durchgebohrt )
Treibriegelschloss - STANDFLUGEL

Hinweis: Ein Verschlusssystem nach ONORM EN 179 bzw. ONORM EN 1125 muss sich nicht auch zwin-
gend fir die Verwendung an einer Rauch- oder Brandschutztiir eignen. Diese Eignung der Systeme
muss gesondert nachgewiesen werden.

Bitte unbedingt beachten:

Der Zulassungsbescheid der Brandschutztlir oder das Prifungszeugnis der Rauchschutztiir miissen
die Montage eines entsprechenden Systems ausdrticklich erlauben. Eine Eignung des Verschlusses
allein gentigt nicht. (Siehe auch UA Kennzeichnung)

Grundmann Beschlagtechnik GmbH, A-3170 Hainfeld IT 02764/2202-0 | F 02764/2202-160
beschlaege@grundmann.com | www.grundmann.com
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